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Protokol o zkousce cislo: 219/1/2016
Cislo vzorku: 656/1/2016
Objednatel: Méstys Cerhenice
Skolska 444
Cerhenice
28102
Obec: Cerhenice
Misto odbéru: MS
Datum odbéru: 22.2.2016 Odebranodle: SOPC.11.11
Datum prijeti: 2222016 Matrice: pitna voda
Ukonéeni analyz: 4.3.2016 Typ vzorku: prosty
Odebral: Auerova Ludmila
Zkousky provedla: Laboratof pitné vody - Upravna vody u sv. Trojice, 284 01 Kutna Hora
Datum vystaveni protokolu: 432018
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Vodohospodarska spoleé¢nost Vrechlice - Maleé a.s. Kutna Hora, Provoz laboratofi

Protokol o zkousce éislo: 219/1/2016 Cislo vzorku: 656/1/2016

Obec: Cerhenice

Misto odbéru: MS$

Stanoveni Jednotka Hodnota  Metoda Pozn. Limit Wyh.
stanoveni
Teplota 'C 11,0 SOP 45 8-12 OH +
Chilor volny ma/l 0,05 SOP 31 max. 0,30 MH +
Koliformni bakterie KTJ100mi 0 S0P 35 max.0 MH *
Escherichia coli KTJ100mI 0 S0P 35 max. 0 MMH +
Intestinalni enterokoky KTJ100ml 0 SoP 27 max. 0 NMH  +
Poéty kolonii pfi 36°C KTJHmI 1 SOP 36 max. 40 DH +
Poéty kolonii pfi 22°C KTJml 1 SOP 36 max. 200 DH +
Clostridium perfringens KTJA00m] 0 SOP 34 max. 0 MH +
Mikroskop. obraz - podet org jedinciimi 0] S0P 28a max. 50 MH +
Mikroskop. obraz - Zivé org jedinci/mi 0 S0P 28a max. 0 MH +
Abioseston % =1 SOP 28b max. 10 MH +
Barva mg/l Pt <2,50 SOP 18 max, 20,0 MH -
Zakal ZF(t) =05 SOP 1T max. 50 MH +
pH 71 SOP 1 65-95 MH +
Konduktivita mSim 1036 SOP 11 max. 1250 MH *
Suma vapniku a hoftiku mimalil 50 SOP 4 20-35 DH -
Vapnik mg/l 1463 S0P 5 min 30,0 MH *
Hof&ik magfl 328 S0P 5 min. 160 MH +
Chiaridy mgfl 70,9 S0P 13 max. 100.0 MH +
Pach piijatelny S0P 42 MH MH +
CHSK - Mn mg/l 0.56 SOP 43 max. 3,00 MH +
Hiinik mg =0,005 SOP 8 max. 0,200 MH +
Zelezo magil 0,037 SOP7 max. 0,20 MH +
Mangan maghl =0,01 SOP 40 max. 0,050 MH +
Amonné ionty mg/l =0,025 S0P 16 max. 0,500 MH *
Dusitany magfl =0,006 S0P 14 max. 0,500 NMH  +
Dusicénany mgi 12,9 SOP 38 max. 50,0 NMH +
Sirany mg/l 1614 SOP 12 max. 250,0 MH +
Chut’ pfijatelna S0P 42 MH MH +
Fluaridy mgfl 06 S0P 51 max. 1,500 NMH  +
Bor mg/l =0,04 SOP 47 max. 1,00 NMH  +
Dichlormethan pgh <26 S0P 37
1,2-dichlorethen pghl <20 SOP 37
Chloroform pgi 34 S0P 37 max. 30 MH +
1,2-dichlorethan g <0,25 SOP 37 max. 3,00 NMH +
Benzen pall =0,15 SOP 37 max. 1,00 NMH -
Trichlorethen (TCE) pgi <10 S0P 37 max. 10 NMH +
Bromdichlormethan pgl =1,5 SOP 37
Toluen pgfl =20 S0P 37
Dibromehlormethan pafl 47 S0P 37
Tetrachlorethen (PCE) pafl =1,0 S0P 37 max. 10 NMH  +
Chlorbenzen g <0,5 S0P 37
Etylbenzen gl <1,0 S0P 37
m,p-xylen pgi <3 SOP 37
Bromoform pafl 49 S0P 37
Styren gl <1,0 S0P 37 o
o-xylen gl =10 SOP a7 i
Trihalomethany pal 11,0 SOP 37 )
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Vodohospodafska spoleénost Vrchlice - Male¢ a.s. Kutna Hora, Provoz laboratofi

Protokol o zkousce &islo: 219/1/2016 Cislo vzorku: 656/1/2016

Stanoveni Jednotka Hodnota Metoda Pozn. Lirmit Wyh.
stanoveni

Suma TCE a PCE pgl <1,0 SOP 37 max. 10,0 +
Meéd [T 1] =10,00 S0P 39 max. 1000 NMH +
Mikl pgn =2,0 SOP 40 max. 20,0 NMH +
Sodik mag 243 SOP 40 max. 200,00 MH +
Arsen pail <1.5 SOP 54 max. 10,00 NMH +
Selen pail <15 SOP 54 max. 10,00 NMH +
Antimon pall =15 SOP 54 max. 500 NMH +
Beryllium g/l =0,11 S0P 54 max. 2,00 NMH +
Chrom gl 232 SOP 54 max. 50,0 NMH  +
Olovo pgl =1,00 S0P 54 max. 10,00 NMH +
Kadmium pgll <06 S0P 54 max. 500 NMH  +
Kyanidy celkovée migll =0,005 subdodavka " max. 0,050 NMH *
Rtut pot =(,2500 subdodavka Y max. 1,000 MNMH +
Polycykl. aromat. uhlovodiky pgl  <0,020000  subdodavka max. 0,100 MNMH  +
Benzola]pyren pgh <0,005 subdodavka " max. 0,010 NMH  +
Hexachlorbenzen pol =0,025 subdodavka " max, 0,100 NMH +
Lindan (gama-HCH) wah =0,025 subdodavka max. 0,100 NMH +
Heptachlor pail =0,025 subdoddvka 1 max. 0,030 NMH -
4 4-DDT pgi <0,025 subdodavka " max. 0,100 NMH +
Methoxychlor g/l <0,025 subdodavka max. 0,100 NMH  +
Pesticidni latky celkem pa/l =0.100 subdodavka max. 0,500 NMH +
Bromi&nany gl =15 subdodavka # max. 10,0  NMH +
MMH  nejvysi mezna hodnota \fyh) + wyhovuje vyhlasce
M mezna hodnota - nevyhovuje vyhlasca
DH doporeéena hodnota
subdodavka Envirex spol. 5 r.o. Chotdbof, laboratof akrediovana 1A pod £1332
subdodévka @ ZU se sidlem v Usti nad Labem, laboratof Hradec Kralove, laboratof akreditovana CIA pod 1388

Vyhodnoceni byla provedena porovnanim naméfeng hednoty s limitnimi hodnotami uvedenymi ve Vyhlasce MZd 252/2004 Sb.
v platném znéni.
Odbér vzorku byl proveden vzorkovacl skupinou laboratofe.

Tento protokol ize &ifit pouze v piném, nezménéném znéni, jinak jen se scuhlasem zkudebni laboratofe. Vysledky provedenych zkoudek
s@ tykaji jen zkouSenych vzorkd, uvedenych v tomto protokolu.

Prilohy: nejistota méfeni jednotlivych stanoveni, zhznam o odbéru
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Protokol o zkousce cislo: 628/1/2016
Cislo vzorku: 1588/1/2016
Objednatel:  Méstys Cerhenice
Skolska 444
Cerhenice
28102
Obec: Cerhenice
Misto odbéru:  Ma Palouku 503, bytovky
Datum odbéru: 21.4.20186 Odebrano dle: SOP C.11.1.1
Datum pfijeti: 21.4.20186 Matrice: pitna voda
Ukonéeni analyz: 254.2016 Typ vzorku: prosty
Odebral: Vigarova lveta
Zkousky provedla: Laboratof pitné vody - Upravna vody u sv. Trojice, 284 01 Kutna Hora
Datum vystaveni protokolu: 28.4.2016
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Vodohospodaiska spoleénost Vrchlice - Male¢ a.s. Kutna Hora, Provoz laboratofi

Protokol o zkousce &islo: 628/1/2016 Cislo vzorku: 1588/1/2016

Obec: Cerhenice

Misto odbéru:  Na Palouku 503, bytovky

Stanoveni Jadnotka Hodnota  Metoda Pozn, Limit Wyh.
stanoveni
Teplota *C 11,5 S0P 45 g-12 DH +
Chlor volny maf 0.25 S0P max. 0,30 MH +
Koliformni bakterie KTJ/100mi 0 S0P 35 max. 0 MH +
Escherichia coli KTJ100mI 0 S0P 35 max. 0 MMH +
Potty kolonii pii 36°C KTJiml 2 S0P 38 max. 40 DH +
Potty kolonii pii 22°C KTJiml 6 SOP 36 max. 200 DH .
Clostridium perfringens KTJ/100ml 0 S0P 34 max. 0 MH +
Mikroskop. obraz - pocet org jedincifmi 0 SOP 28a max. 50 MH +
Mikroskop. obraz - Zive org jedinciimi 0 S0P 28a max. 0 MH *
Abioseston % <1 S0P 28b max. 10 MH *
Barva mg/l Pt <25 SOP 18 max. 20,0 MH +
Zakal ZFit) =05 SOP 17 max. 50 MH +
pH ik | S0P 1 65-95 MH +
Konduktivita mSim 1021 SOP 11 max. 1250 MH +
Pach plijatelny S0P 42 MH MH +
CHSK - Mn magil 0,58 S0P 43 max. 3,00 MH #
Hlinik mg/l =0,005 S0P 9 max. 0,200 MH +
Zelezo mgl 0,071 SOP7T max, 0,20 MH +
Mangan mg =0,01 S0P 40 max. 0,050 MH +
Amonné ionty mg/ =0,025 S0P 16 max. 0,500 MH +
Dusitany mgfl =0,008 S0P 14 max. 0,500 NMH -
Dusiénany magfl 12,0 S0P 38 max. 50,0 NMH +
Chut — e piijatelna SOP 42 MH MH +
MhiH nejvyssi mezna hodnota Wyh) + wyhovuje vyhlagce
MH mezna hodnota - nevyhovuje vyhiasce

DH doporuens hodnota

Vyhodnoceni byla provedena porovndnim naméfend hodnoty s limitnimi hodnotami uvedenymi ve Viyhladce MZd 252/2004 Sh.
v platném zné&ni.

Odbér vzorku byl proveden vzorkovaci skupinou laboratofe,

Tento protokol lze £ifit pouze v piném, nezménéném znénl, jinak jen se souhlasem zkudebni laboratofe, Vysledky provedenych zkoudek
s& tykaji jen zkouSenych vzorkd, uvedenych v tomto protokolu.

Vedouci laboratofe
Ing. Hana Piskafova

Ptilohy: nejistota méfeni jednotlivych stanoveni, ziznam o odbéru

e-mail: piskacova@vhskh.cz Strana 2 (celkem 2 ) Tel: 702 188 460
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Protokol o zkousce cislo: 1143/1/2016
Cislo vzorku: 2398/1/2016
Objednatel: Méstys Cerhenice
Skolska 444
Cerhenice
281 02
Obec: Cerhenice
Misto odbéru: Cerhenice Nadrazni 158, COOP
Datum odbéru: 16.6.2018 Odebrano dle: SOP C.11.1.1
Datum pfijeti: 16.6.2016 Matrice: pitna voda
Ukonéeni analyz:  20.6.2016 Typ vzorku: prosty
Odebral: Vondratkova Stanislava
Zkousky provedla: Laboratof pitné vody - Upravna vody u sv. Trojice, 284 01 Kutna Hora
Datum vystaveni protokolu: 23.6.20186
e-mail:  piskacova@vhskh.cz Strana | (celkem 2 ) Tel: 702 188 460
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Vodohospodarska spoleénost Vrchlice - Maleé a.s. Kutna Hora, Provoz laboratofi

Protokol o zkousce &islo: 1143/1/2016 Cislo vzorku: 2398/1/2016

Obec: Cerhenice

Misto odbéru:  Cerhenice Nadrazni 158, COOP

Stanoveni Jednotka Hodnota Metada Pozn Limit Wyh.
stanoveni
Teplota *C 14,0 SOP 45 B-12 DH -
Chlor volny ma/| 0,08 SOP 31 max. 0,30 MH *
Kaoliformni bakterie KTJ/100mi 0 SOP 35 max.0 MH +
Escherichia coli KTJ100ml 0 SOP 35 max. ( MMH +
Poéty kalonil pi 36°C KTdiml 0 SOP 36 max, 40 DH +
Poctty kolonii pfi 22°C KTJimi 0 SOF 36 max. 200 DH +
Clostridium perfringens KTJ/100ml 0 SOP 34 max.0 MH +
Mikroskop. obraz - pocet org jedinciml 4 SOP 28a max. 50 MH +
Mikroskop. obraz - Zivé org jedinciimi 0 SOFP 28a max. 0 MH *
Abioseston % <1 SOP 2Bb max, 10 MH *
Barva mg/l Pt <25 SOF 18 max. 20,0 MH +
Zakal ZF(t) =05 SOPT max. 50 MH +
pH 6.5 SOP 1 65-95 MH +
Konduktivita mSim 1024 SOF 11 max. 1250 MH +
Pach plijatelny SOP 42 MH MH +
CHSK - Mn mig/| =0,3 SOP 43 max. 3,00 MH +
Hiinik mg/l =0,005 S0P 9 max. 0,200 MH +
Zelezo mg/| 0,045 SOP 7 max 0,20 MH +
Mangan mg/| =0,01 SOP 40 max. 0,060 MH +
Amonné ionty mg/| =0,025 SOP 16 max. 0,500 MH +
Dusitany mg/| =0,006 SOP 14 max. 0,500 NMH +
Dusiénany mag/| 9.8 SOP 28 max. 50,0 NMH +
Chut _ piijatelna SOP 42 MH MH +
MKH nejuwyssi meznd hodnota Wyh) +  wyhovuje vyhlagce
MH mezna hodnota - nevyhovuje vyhlasce

DH doporuéena hodnota

Vyhednoceni byla provedena porovnanim naméfené hodnoty s limitnimi hodnatami uvedenymi ve Vyhlasce MZd 252/2004 Sh.
v platném znéni.
Odbér vzorku byl proveden vzorkovaci skupinou laboratofe.

Tento protokel lze Sifit pouze v plném, nezmé&néném znéni, jinak jen se souhlasem zkudebni laboratofe, Vysledky provedenych zkousek
s@ tykaji jen zkoudenych vzorkl, uvedenych v tomto protokolu.
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Protokol o zkousce cislo: 1657/1/2016
Cislo vzorku: 3278/1/2016
Objednatel: Méstys Cerhenice
Skolska 444
Cerhenice
28102
Obec: Cerhenice
Misto odbéru:  Na Palouku 503, bytovky
Datum odbéru: 22.8.2016 Odebrano dle: SOPC.11.1.1
Datum pfijeti: 22820186 Matrice: pitna voda
Ukoncéeni analyz:  2.9.2016 Typ vzorku: prosty
Odebral: Vicarova lveta
Zkousky provedla: Laboratof pitné vody - Upravna vody u sv. Trojice, 284 01 Kutna Hora
Datum vystaveni protokolu: 2.9.2016
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Vodohospodarska spoleénost Vrchlice - Male€ a.s. Kutna Hora, Provoz laboratofi

Protokol o zkousce éislo: 1657/1/2016 Cislo vzorku: 3278/1/2016

Obec: Cerhenice

Misto odbéru:  Na Palouku 503, bytovky

Stanoveni Jednotka Hodnota  Metoda Pozn. Lirnit Wyh.
stanoveni
Teplota *c 13,0 S0P 45 B-12 DH -
Chlor volny magl 0,10 SOP 21 max. 0,30 MH +
Koliformni bakterie KTJM00mI 0 SOP 35 max. 0 MH +
Escherichia coli KTJM00ml 0 SOP 35 max. 0 MMH +
Intestinalni enterokoky KTJM100ml o S0P 27 max. 0 NMH -
Poéty kolonii pfi 36°C KT.hmi 0 SOP 36 max. 40 DOH ¥
Poéty kolonil pfi 22°C KTJiml 0 SOP 36 max. 200 DH *
Clostridium perfringens KTJ100mI o SOP 34 max. 0 MH +
Mikroskop. obraz - pocet org jedinciimi 6 SOP 28a max. 50 MH *
Mikroskop. obraz - Zivé org jedinci/mi 0 SOP 28a max. 0  MH +
Abioseston e =1 SOF 28b max. 10 MH +
Barva mg/l Pt <25 SOP 18 max. 200 MH *
Zakal ZFit) =0,5 S0P 17 max. 50 MH -
pH 7.1 SOP 1 65-95 MH +
Konduktivita mSim o992 SOP 11 max. 1250 MH +
Suma vapniku a hof&iku mimaol/l 4.5 SOP 4 20-35 DH =
Vapnik mal 134.0 SOP S5 min.30,0 MH +
Hofik mail 280 SORP S min. 10,0 MH +
Chloridy mgdl 68,8 S0P 13 max. 1000 MH -
Pach prijatelny SOP 42 MH MH +
CHSK - Mn mgy| 0,63 SOP 43 max. 300 MH +
Hlinik migyl =0,005 SOPSg max. 0,200 MH +
Zelezo mag!l 0,08 SOP7 max. 0,20 MH +
Mangan mg/l <0,01 SOP 40 max. 0,050 MH +
Amonne ionty mg/l <0,025 S0P 16 max. 0,500 MH +
Dusitany mgyl =0,006 SOP 14 max, 0,500 NMH *
Dusitnany mgi| 10,2 SOP 38 max. 50,0 NMH ¥
Sirany mg/l 173,0 S0P 12 max. 250,0 MH +
Chut pfijatelna S0P 42 MH MH *
Fluoridy mg/l 0,55 SOP 51 max. 1,500 NMH  +
Bor migd| 0.160 SOP 47 max. 1,00 NMH +
Dichlormethan [T 1)) <28 SOP a7
1.2-dichlorethen pah =20 SOP 37
Chloroform wgll 3.4 S0P 37 max. 30 MH +
1.2-dichlorethan gt <=0,25 SOP 37 max. 3,00 NMH +
Benzen 1)) <0,15 SOP 37 max. 1,00 NMH +
Trichlorethen (TCE) pal <1.0 S0P 37 max. 10 NMH +
Bromdichlormethan pgll 3,3 SOP 37
Toluen pgll =20 SOP 37
Dibromchlormethan pgll 7.0 SOP 37
Tetrachlorethen (PCE) pgl <1,0 S0P 37 max. 10 NMH  +
Chlorbenzen gl =05 S0P 37
Etylbenzen pgll =10 SOP 37
m, p-xylen pgll <3 SOP 37
Bromoform pgl 10,0 SOP 37
Styren ugil =10 SOP 37
o-xylen pgll =1,0 S0P 37
Trihalomethany m— pgl 237 SOP 37
e-mail: piskacovai@vhskh.cz Strana 2 (celkem 3 )
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Vodohospodariska spolecnost Vrchlice - Malec€ a.s. Kutna Hora, Provoz |laboratofi

Protokol o zkousce éislo: 1657/1/2016 Cislo vzorku: 3278/1/2016
Stanoveni Jednotka Hodnota  Metoda Pozn. Limit Vyh.
stanoveni
Suma TCE a PCE pgil =<1,0 S0P 37 max. 10,0 *
Med wgll 10,00 S0P 39 max. 1000 NMH +
Nikl Hgll =20 SOP 40 max. 20,0 NMH +
Sodik mg/! 30 SOP 40 max. 200,00 MH +
Arsen ugil =15 SOP 54 max. 10,00 NMH +
Selen g 2,93 SOP 54 max. 10,00 NMH  +
Antimon ug/l =1,5 SOP 54 max. 500 MNMH *
Beryllium gl 0,52 SOP 54 max. 200 NMH @+
Chrom pail 0,58 SOP 54 max. 50,0 NMH #
Olovo ugdl =1,00 SOP 54 max. 10,00 NMH *
Kadmium pgil <0.6 SOP 54 max. 500 NMH  +
Kyanidy celkove mg/| <0,005 subdodavka max. 0,050 NMH  +
Rtut gl =0, 2500 subdodavka " max. 1,000 NMH +
Polycykl. aromat. uhlovodiky gl =0,0200 subdodavka " max. 0,100 NMH *
Benzo[a)pyren gl <=0,005 subdodavka " max. 0,010 NMH +
Hexachlorbenzen pafl =0,025 subdodavka 1 max. 0,100 NMH *
Lindan (gama-HCH) pg| <0,025 subdodavka " max. 0,100 NMH  +
Heptachlor g/l =0,025 subdodavka " max. 0,030 NMH +
44.D0T pgfl <0,025 subdodavka max. 0,100 NMH  +
Methoxychlor pagfl <0,025 subdodavka Y max. 0,100 NMH +
Pesticidni latky celkem pafl =0,100 subdodavka Y max. 0,500 NMH +
Eromiénany pa/l <1,5 subdodavka @ max. 100 NMH  +

Poznamka k biosestonu: ziaté fasy

NMH  nejvy33i mezna hodnota Wyh)  + wyhovuje vyhlasce
M mezna hodnota - nevyhovuje vyhlasce
DH doporuéens hodnota

subdodavka © Envirex spol. s r.o. Chotébof, laboratof akreditovana Cla pod £1332

subdodévka @ 71 se sidlem v Usti nad Labem, laboratof Hradec Kralove, laboratof akreditovana Cla pod £ 1383

Wyhodnoceni byla provedena porovndnim naméfeng hodnoty s imitnimi hodnotami uvedenymi ve Vyhlasce MZd 2522004 Sb
v platném znéni,
Odbér vzorku byl proveden vzorkovaci skupinou laboratofe.

Tento protokol [ze Sifit pouze v plném, nezménéneém znéni, jinak jen se souhlasem zkusebni laboratofe. Vysledky provedenych zkousek
se tykaji jen zkoudenych vzorkl, uvedenych v tomto protokolu,

Vedouci laboratore
Ing. Hana Piskacova

Prilohy: nejistota méfeni jednotlivich stanoveni, zaemam o odbéru
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Protokol o zkousce cislo: 2077/1/2016

Cislo vzorku: 4225/1/2016

Objednatel: Meéstys Cerhenice
Skolska 444
Cerhenice
28102

Obec: Cerhenice

Misto odbéru: M5

Datum odbéru: 25.10.2016

Datum pfijeti: 25.10.2016

Ukonéeni analyz:  31.10.2016

Odebral: Vondracékova Stanislava

Odebrano dle: SOPC.11.11
Matrice: pitna voda

Typ vzorku: prosty

Zkougky provedla: Laboratof pitné vody - Upravna vody u sv. Trojice, 284 01 Kutna Hora

Datum vystaveni protokolu:

e-mail:  piskacova@vhskh.cz
laborator@vhskh.cz
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Vodohospodarska spoleénost Vrchlice - Male¢ a.s. Kutna Hora, Provoz laboratofi

Protokol o zkousce cislo: 2077/1/2016 Cislo vzorku: 4225/1/2016

Obec: Cerhenice

Misto odbéru: MS$

Stanoveni Jednotka Hodnota Metoda Pozn. Limit yh
stanoveni
Teplota *C 16,0 S0P 45 8-12 DH -
Chior volny magfl 0,10 S0P N max. 0,30 MH +
Koliformni bakterie KTJi100ml 0 S0P 35 max. 0 MH *
Escherichia coli KT.J/100m| 0 SOP 35 max. & NMH  +
Poéty kolonii pfi 36°C KTJdiml 14 S0P 36 max. 40 DH +
Poéty kolonii pfi 22°C KTJiml 20 S0P 36 max. 200 DH +
Clostridium perfringens KTJ/100m| 0 SOP 34 max. 0 MH *
Mikroskop. obraz - poget org jedinciiml 0 SOP 28a max. 50 MH +
Mikroskop. obraz - fivé org jedinciimi 0 SOP 2Ba max. 0 MH +
Abioseston % =1 SOP 28b max. 10 MH +
Barva mag/l Pt =25 S0P 18 max. 20,0 MH +
Zakal ZF(t) <0,5 SOP 1T max. 50 MH +
pH 73 SOP 1 65-95 MH +
Konduktivita mS/m 837 SOP 11 max. 125,0 MH *
Pach pfijatelny SOP 42 MH MH +
CHSK - Mn mg/l 0,76 S0P 43 max. 3,00 MH +
Hlinik mg!| =0,005 S0P 9 max. 0,200 MH +
Zelezo mg/l 0,06 SOP 7 max. 020 MH +
Mangan migdl 0,011 SOP 40 max. 0,050 MH -
Amonneé ionty mgil <0,025 S0P 18 max. 0,500 MH -
Dusitany mg/l =0,006 SOP 14 max. 0,500 NMH +
Dusiénany mgil 8.8 SOP 38 max, 500 NMH  +
Chut _ pfijatelna  SOP 42 MH MH 4
NMH nejvyssi meznd hodnota Vyh) + wyhovuje vyhlasce
MH mezna hodnota - nevyhovuje vyhlasce

DH doporuéena hodnota

Vyhodnoceni byla provedena porovnanim naméfené hodnoty s limitnimi hodnotami uvedenymi ve Viyhlasce MZd 252/2004 Sb,
v platném znéni,

Odbér vzorku byl proveden vzorkovaci skupinou laboratofe,

Tento protokol ze Sifit pouze v piném, nezménéném znéni, jinak jen se souhlasem zkuSebni laboratofe. Vysledky provedenych zhousek
se tykaji jen zkousenych vzorkd, uvedenych v tomto protokolu.

Prilohy: nejistota méfeni jednotlivich stanoveni, zdznam o odbéru

e-mail:  piskacovai@vhskh.cz Strana 2 (celkem 2 ) Tel: 702 188 460
laboratorf@vhskh.cz
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Protokol o zkousce cislo: 2581/1/2016
Cislo vzorku: 5086/1/2016

Objednatel:  Méstys Cerhenice
Skolska 444
Cerhenice
28102

Obec: Cerhenice

Misto odbéru:  Enviromentalni centrum

Datum odbéru: 19.12.2016 Odebrano dle: SOPC.11.1.1
Datum pfijeti: 19.12.2016 Matrice: pitna voda
Ukonéeni analyz:  23.12.2016 Typ vzorku: prosty
Odebral: Vigarova Iveta

Zkousky provedla: Laboratof pitné vody - Upravna vody u sv. Trojice, 284 01 Kutna Hora

Datum vystaveni protokolu: 23.12.2016

e-mail: piskacova@vhskh.cz Strana 1 (celkem 2 ) Tel: 702 188 460
laborator(@vhskh.cz




Vodohospodarska spolecnost Vrchlice - Male¢ a.s. Kutna Hora, Provoz laboratofi

Protokol o zkousce Eislo: 2581/1/2016

Cislo vzorku: 5086/1/2016

Obec: Cerhenice
Misto odb&ru:  Enviromentaini centrum
Stanoveni Jednotka Hodnota Meatoda Pozn. Limit Wyh.
stanoveni
Teplota *z 11,5 S0P 45 8-12 OH +
Chior volny mg/| 0,10 S0P 31 max. 0,30 MH +
Koliformni bakterie KTJM100ml 0 S0P 35 max. 0  MH +
Escherichia coli KT 00mil 0 S0P 35 max. 0  NMH +
Pocty kolonii pii 36°C KTJiml 1 SOP 36 max. 40 DH .
Poéty kolonii pfi 22°C KT Jimi 2 S0P 36 max. 200 DH +
Clostridium perfringens KTJH00mI 0 SOP 34 max. 0 MH +
Mikroskop. obraz - podet org jedineiml 0 S0P 28a max. 50 MH +
Mikroskop. obraz - Zivé org jedinci/ml 0 S0P 28a max. 0 MH +
Abioseston % =<1 S0P 28b max, 10  MH +
Barva mg/l Pt <25 SOP 18 max. 200 MH +
Zakal ZF(t) <05 SOP 17 max. 50 MH +
pH T3 SOP 1 65-95 MH +
Konduktivita mSim 836 S0P 11 max. 1250 MH +
Pach prijatelny SOP 42 MH MH +
CHSK - Mn mg/l 0,95 S0F 43 max. 3,00 MH +
Hlinik mafl =0,005 SOP9 max. 0,200 MH +
Zelezo magfl 0,05 SOP T max. 0,20 MH +
Mangan mafl =0,01 S0P 40 max. 0,050 MH 4
Amonné ionty mag/| =0,025 S0P 16 max. 0,500 MH +
Dusitany mag/| <0,006 SOP 14 max. 0,500 NMH *
Dusiénany mg/l 9.6 S0P 38 max. 50,0 NMH +
Chut - —— plijatelna SOP 42 - - MH MH o+
NMH  nejvysi meznd hodnota Vyh)  + wyhovuje vyhiddce
MH meznd hodnota - nevyhovuje vyhlasce
DH doporuensa hodnota

Vyhodnoceni byla provedena porovndnim naméfeneé hodnoty s limitnimi hodnotami uvedenymi ve Vyhladce MZd 252/2004 Sb.
v platném znéni.
Odbér vzorku byl proveden vzorkovac! skupinou laboratofe.

Tento protokel lze $ifit pouze v piném, nezménéném znéni, jinak jen se souhlasem zkusebni laboratofe. Vysledky provedenych zkousek
se tykaji jen zkoudenych vzorkd, uvedenych v tomto protokolu.
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Prilohy: nejistota méfeni jednotlivich stanoveni, zimmam o odbéru .E,""':_lI

e-mail:  piskacova@vhskh.cz Strana 2 702 188 460

laborator@vhskh.cz
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