KRAJSKA HYGIENICKA STANICE
STREDOCESKEHO KRAJE SE SIDLEM V PRAZE

Datum: 28.01. 2016 Meéstys Cerhenice
Sp. zn.: S-KHSSC 03915/2016 Skolska 444
C.j.: KHSSC 039/2016 281 02 Cerhenice

Rozhodnuti

Krajska hygienickd stanice Stfedo¢eského kraje se sidlem v Praze jako orgén ochrany vefejného
zdravi mistné a vécné prisluiny dle ustanoveni § 11 odst. [ pism. a) zakona ¢. 500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisa (dale jen ..spravni tad™), a § 82 odst. 1 a 2 pism. a) zakona
& 258/2000 Sh.. o ochrané vefejného zdravi a o zméné néktervch souvisejicich zdkoni, ve znéni
pozd&jsich pfedpisi. (ddle jen ,.zikon™), rozhodla v fizeni podle § 4 odst. 3 zdkona takto:

Provozni Fid veiejného vodovodu Cerhynky provozovany Méstysem Cerhenice. Skolska 444,
281 02 Cerhenice, IC 00235300 - v souladu s ustanovenim § 4 odst. 3 zdkona se schvaluje.

Dle § 100 zikona je provozovatel povinen seznamit s nim své zaméstnance a zajistit a kontrolovat
jeho dodrzovani.

Oduavodnéni :

Dne 28.01. 2016 byl predlozen Krajské hygienické stanici Stfedofeského kraje (dale jen ..KHS™)
ke schvileni provozni fad vefejného vodovodu Cerhynky.

V provoznim fadu jsou podrobné upraveny podminky pro provoz vodovodu pro vefejnou potiebu.
Zdrojem vody je vrt v k.. Cerhynky. Voda ze zdroje je ¢erpana na Upravnu vody, kde dochazi k
odstranovani Zeleza a amonnych iontl. Technologie Upravny sestava z oxidace chlormanem
sodnym do bodu zlomu, retence chlorované vody v retenénich nddrZi, dechlorace-odstranéni
piebytku chloru na filtru s aktivnim uhlim a dochlorace.

Vodovod je zafazen do kategorie do 50 zasobovanych obyvatel. Minimalni rozsah a Cetnost
kontroly kvality pitné vody je dan vyhlaskou MZ ¢.252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické
poZadavky na pitnou a teplou vodu a ¢etnost a rozsah kontroly pitné vody — provadi se 1x rocne
kraceny a Ix za 2 roky uplny rozbor. Odbérovym mistem je stanoven vytokovy kohout ve
Spolkovém domé Cerhynky. V piipadé zjisténi zhorSené kvality vody bude zajiSténo nahradni
zasobovani pitnou vodou.

KHS tento provozni fad posoudila a zjistila, Ze provozni fad vefejného vodovodu Cerhynky
provozovany Méstysem Cerhenice, Skolska 444, 281 02 Cerhenice, IC 00235300, odpovida
pozadavkim stanovenym v § 4 odst. 3 zikona, a proto jej schvalila.
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Poudeni :

Podle § 81 a nasl.spravniho fadu Gcastnik fizeni miZe proti tomuto rozhodnuti podat odvolani ve
Ihiit2 do 15ti dnG ode dne jeho dorueni. Odvolini se podivd k Ministerstvu zdravotnictvi
prostfednictvim spravniho organu, ktery rozhodnuti vydal. Lhiita pro podéni odvolani poéina bézet
dnem nasledujicim po doruéeni pisemného vyhotoveni rozhodnuti G¢astniku fizeni, nejpozdéji viak
desitym dnem ode dne, kdy byla zasilka stouto pisemnosti pfipravena k vyzvednuti u
provozovatele poStovnich sluzeb.

Ing. Jana Motylova
vedouci odd. hygieny obecné a komunalni pro okres Kolin
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