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Predmét zkousky :  pitna voda

Obec : Cerhynky Misto odbéry ¢ Ep.140, Spolkovy diim, soc. zaf. umyvadlo

Datum odbéru : 19102015 Datum dodani : 19.10.2015

Datum zahdjeni analvz @ 19.10.2015 Druh odbéru @ studna

Datum dokondeni 1 22102015 Veorkovnice o laboratofe

Odbér proved] : Sena Miroslav Cas odbéru 090

Fyezikilné chemicke ukazatele

jednotka visledek nejistota méf, limit.hodnoty pouZitd metoda

Barva mgl Pt 8.5 9% 200 SOP-31 CSNEN IS0 7887 *
Pach FRUAT SOP-35 CSNEN 1622 *
Zakal ZF (1) 0.26 13 % 5.0 SOP-34 CSN EN IS0 7027 *
Chlor volny mg/| <0.05 0.30 S0P-32 CSN IS0 7393-2 *
pH 7.5 0.2 6.5.95 SOP-61 CSNISO 10523 *
El. konduktivita pfi 25°C mS/m 106 8 % 125 SOP-62 CSN EN 27888 +
CHSK Mn mg/l 1.2 9% 3.0 SOP-25 interni predpis *
Dusitany g/l lao ! 12% 0.50 SOP-41 CSN EN 26777 *
Dusiénany mg/l 7 9% 50 S0P-42 CSN ISO 7890-3 *
Amonné jonty mz/| 011 12 % .50 SOP-44 CSNISD 7150-1 *
Felezo celkové mg/| <0.0% 0.20 SOP-45 CSN 150 6332 *
Mangan mg/| <0.05 0.05 SOP-46 CSN IS0 6333 *

Bakteriologické ukazatele

Jjednotka vysledek nejistota.mér.  limithodnoty poufitd metoda

Koliformni bakterie KTHI100 ml 0 o SOP-1 CSN EN ISO 9308-1 *
Escherichia coli KT1/100 ml 0 0 SOP-1 CSN EN 180 9308-1
Kult. mikroorg, pfi 36°C KTIml 80 ! 40 SOP-3 CSN 75 7841 *
Kult. mikroorg. pfi 22°C KTVml =300 ! 200 SOP-4 CSN 75 7842 *

Komentar :
Veorek €. 4933 nevyhovuje Vyhl.MZd & 2522004 Sh v rozsahu provedenych stanoveni v hodnotach oznacenych (1),
Méfeni pH provedeno pfi teploté 238 *C:

Vsledky zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadienou jako rozdifend nejistota s koeficientem k = 2
{ pro hladinu vyznamnosti 95% ).
Stanoveni oznalené * jsou pfedméiem osvédéeni vydandha ASLAB, Stiediskem pro posuzovini zphsobilosti laborarofi.

Wisledky stanoveni se tvkaji pouze pfedmétu 1éto zkoulky uvedendho v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty,
Protokol miize byt reprodukovin jeding cely. nedplny pouze s pisemnym souhlasem zkudebni laboratofe.
L' vzork( neodebranych laboratofi neruéi laboratof za kvalitu odbéry, ale pouze za provedené analyzy.

Analyzoval © Ing. Marek Stanislav
Havlatova Lenka
Vosecka Renata

Y Nymburce dne 22.10.2015 Vedouci laboratofe @ Ing. Marek Stanislav
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Predmét zkousky :  pitnd voda

Obec: Cerhynky Misto odbéru : &p.140, Spolkovy diim, soc. zaf, umyvadlo
Datum odbérn ¢ 15.12.2015 Datum dodéini : 15.12.2015
Datum zahdjeni analyz : 15.12.2015 Druh odbéru  : studna
Datum dokonéeni 1 18022015 Vzorkovnice @ laboratofe
Odbér proved] + Sena Miroslav Cas odbiry : 14:25
Fyzikilné chemické ukazatele
jednotka vysledek nejistola méfeni poulita metoda
Dusitany mg/l 0.03 12 % SOP-41 CSN EN 26777 *
Bakteriologické ukazatele
jednotka vysledek nejistota méfeni  pouditd metoda
Kult. mikroorg, pii 36°C KTJ/ml 23 SOP-3 CSN 75 7841 *
Kult, mikroorg, pfi 22°C KTl mi a7 SOP-4 CSN 75 7842 *

Komentif :

Vysledky zkousek jsou uvidény s nejistotou méfeni vyjadienou jako rozdifena nejistota s koeficientem k= 2

[ pro hladinu viznamnosti 93% )

Stanoveni oznadend * jsou predmetem osviédéeni vidaného ASLAB, Sifediskem pro posuzovani zplsobilosti laboratofi.

Vysledky stanoveni se tykaji pouze predmétu téio zkousky uvedeného v tomio protokelu a nenahrazuji jiné dokumenty,
Protokol miize byt reprodukovian jeding cely, netplny pouze s pisemnym souhlasem zkusebni laboratofe.

U vrorkd neodebranych laboratofi neruéi laboratof za kvalitu odbéru, ale pouze za provedené analyazy.

Analyzoval : Ing. Marek Stanislav

Ing, Jelinkovd Iva

V Nymburce dne 18,12,2015 Vedouci laboratofe : Ing. Marek Stanislav




