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Protokol o zkousce cislo: 942/1/2019
Cislo vzorku: 1730/1/2019

Objednatel: Méstys Cerhenice
Skolska 444
Cerhenice
281 02

Obec: Cerhenice

Misto odbéru: M5

Datum odbéru: 17.4.2019 Odebrano dle: SOPC.11.1.1
Datum pfijeti: 17.4.2019 Matrice: pitna voda
Ukonéeni analyz: 2542019 Typ vzorku: prosty
Odebral: Vitarova lveta

Zkousky provedla: Laboratof pitné vody - Upravna vody u sv. Trojice, Bylany 85, 284 01 Kutna Hora

Datum vystaveni protokolu: 6.5.2018
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Vodohospodafska spoleénost Vrchlice - Male¢ a.s. Kutna Hora, Provoz laboratofi

Protokol o zkousce &islo: 942/1/2019 Cislo vzorku: 1730/1/2019

Obec: Cerhenice

Misto odbéru: MS

Stanoveni Jednotka Hodnota Metada Pozn. Limit Wyh
stanoveni
Teplota °C 10,6 SOP 45 B-12  DH *
Chilor volny g/l =0,03 SOP 31 max. 0,30 MH +
Koliformni bakterie KTJi100mi 0 S0P 35 max. 0 MH +
Escherichia coli KTJi100mi 0 S0P 35 max. 0  NMH +
Poéty kelonii pfi 36°C KTJimi 0 SOP 36 max. 40 DH +
Potty kolonii pfi 22°C KTJ/mi 1] SOP 36 max. 200 DH +
Mikroskop. obraz - poéet org jedinciim| 0 SOF 2Ba max. 50 MH +
Mikroskop. obraz - Zivé org jedinciimi 1] SOP 28a max.0  MH -
Abioseston % =<1 S0P ZBb max. 5 MH +
Barva mg!l Pt 6.5 SOP 18 max. 20,0 MH +
Zakal ZFin) 0,46 S0P 17 max. 50 MH +
pH 7.5 SOP 1 65-95 MH -
Konduktivita mSim 109.7 SOP 11 max. 1250 MH +
Pach pfijatelny SOP 42 MH MH +
CHSK - Mn mgl 1,73 S0P 43 max. 3,00 MH +
Hlinik mg/l <0,005 SOP 9 max. 0,200 MH +
Zelezo mg/! 0,154 SOF7 max. 0,20 MH +
Mangan mg/l 0,023 SOP 40 max. 0,050 MH +
Amonné ionty mg/l =0,025 SOP 18 max. 0,500 MH +
Dusitany mg/l =0,006 SOP 14 max, 0,500 NMH +
Dusitnany mgl 16,0 SOP 38 max. 500 NMH  +
Chut piijatelna  SOP 42 MH_ MH +
MMH nejvyssi meznd hodnota Wyh) + wyhowuje vyhlasce
MH mezna hodnota - nevyhovuje vyhlasce

OH doporuéena hodnota

Vyhodnoceni byla provedena porovnanim naméfené hodnoty s limitnimi hodnotami uvedenymi ve Vyhlasce MZd 252/2004 Sb.
v platném znéni.
Odbér vzorku byl proveden vzorkovacl skupinou laboratofe

Tento protokal |ze ifit pouze v plném, nezménéném znéni, jinak jen se souhlasem zkudebni laboratofe. Vysledky provedenych zhoudek
se tykaji jen zkoudenych vzorkld, uvedenych v tomto protokolu.

Vedouci laboratore
Ing. Hana Piskafova

e-mail: piskacova@vhskh.cz Strana 2 (celkem 2 ) Tel: 702 188 460
laborator(@vhskh.cz



